PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w NAMYSLOWIE

ul. Jozefa Pitsudskiego 13, 46-100 Namystow
tel. /fax 774190480, 774190481, 774190490, 7741904 91,

e-mail : sekretariat.psse.namyslow@sanepid.gov.pl , http://www.gov.pl/web/psse-namyslow

HK.9020.2.3.2025.RU Namystow, 26.03.2025 r.

Roczna ocena jakos$ci wody
(za okres od 16 listopada do 31 grudnia 2024 r.)
na plywalni krytej w Centrum Turystyki i Rekreacji ,,Delfin” w Namyslowie

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysfowie na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.
poz. 416) oraz § 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),
po dokonaniu zbiorczej rocznej oceny stwierdza, ze:
SN I.. Woda doprowadzana na plywalni¢ pochodzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia i speia
‘ wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 ., poz. 2294);
2. Plywania  wyposazona jest w 5  niecek basenowych i 25  natryskéw,
z ktorych dokonywano oceny jakosci wody zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.
3. Ocena parametréw jako$ci wody na ptywalni dokonywana byla przez zarzadzajacego ptywalnig
w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzef oraz rejestrowania wynikow
pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru zZwigzanego i temperatury.

4. Badania jako$ci wody na ptywalni wykonywane byly przez zarzadzajgcego:

1) zgodnie z ustalonym harmonogramem z Panfstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Namystowie, kazdorazowo w przypadku wystgpienia sytuacji mogacej mieé wplyw
na pogorszenie jakosci wody na plywalni;

2) zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zataczniku Nr 1 i Nr 2 do rozporzadzenia

Y z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
plywalniach,
— zakres badafn wykonywanych w laboratorium obejmowal: Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Liczba mikroorganizméw w 36° po 48h, Legionella sp., metnoéé, chloroform,
% THM, azotany, utlenialnos¢, pH, potencjat redox, chlor wolny, chlor zZwigzany oraz
gronkowce (dot. niecki rekreacyjnej i brodzika);

3) zgodnie z wymagana czestotliwoscig okreslong w zalaczniku Nr 3 do rozporzadzenia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach,

4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zalaczniku Nr 4 do rozporzadzenia z
dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
ptywalniach;

5) w laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, tj. J.S.
HAMILTON POLAND Sp. z o.0., ul. Chwaszczyfiska 180, 81-571 Gdynia — Oddziat
43-100 Tychy, Gozdzikéw 1 oraz Oddziat 95-100 Zgierz, ul. Aleksandrowska 61A.

Oddziat Higieny Komunalnej e-mail: hk.psse.namyslow@sanepid.gov.pl
tel. 77 4190 480 wew. 102 http://'www.gov.pl/web/psse-namyslow
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5. Zarzadzajacy plywalnig terminowo przekazywal wyniki badan Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Namystowie.

Jakos¢ wody na plywalni krytej CTiR ,,Delfin” w Namystowie w ocenianym okresie spehiala
wymagania mikrobiologiczne w prébkach wody pobranych zaréwno w ramach kontroli wewnetrznej
prowadzonej przez zarzadce ptywalni, jak i w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez tut.
Inspektora Sanitarnego. Jedynie w trzech przypadkach, w probkach wody pobranej w ramach kontroli
w wewnetrznej, jednorazowo wystapily nieprawidlowe wartosci potencjatu redox w niecce basenu
sportowego oraz brodzika (w dniu 02.12. i 09.12.2024 r.) oraz chloru wolnego w niecce brodzika (w
dniu 22.11.2024r.). Natomiast badania przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego w dniu
03.12.2024 r. wykazatly niespetnienie wymagan fizykochemicznych w zakresie potencjatu redox w
niecce basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, brodzika oraz niecce wanny SPA nr 1 i wanny SPA
nr 2 oraz chloru wolnego i chloroformu w niecce wanny SPA nr 1 i wanny SPA nr 2.

Wartosci przekroczonych parametréw fizykochemicznych (potencjatu redox, chloru wolnego i
chloroformu), ktore wystapily incydentalnie, nie stanowily zagrozenia dla oséb kapiacych sie.
Wymagaly natomiast wyregulowania parametrow uzdatniania i podejmowania dziatan dgzacych do
zachowania wartos$ci okreslonych w wyzej wymienionym rozporzadzeniu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namystowie majac na uwadze powyzszg
analiz¢ stwierdza, ze¢ Namystowski Osrodek Sportu i Rekreacji Sp. z 0.0. ul. M. Konopnickiej 2,
46-100 Namystéw prowadzit ocen¢ jakosci wody na plywalni odkrytej w CTiR ,,Delfin”
w Namystowie w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne 0sob korzystajacych z plywalni.

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywotanego rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnia
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej,
informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody na ptywalni dokonanej przez wlasciwego
inspektora sanitarnego.

Otrzymuje:

1. Namystowski Odrodek Sportu i Rekreacji Sp. z 0.0.
ul. M. Konopnickiej 2, 46-100 Namystow

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Namystowa
ul. Dubois 3, 46-100 Namystow
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